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Inwestor:

Jednostki : cm

Architekt projektu
budynku:

Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
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ul. Czarna 4/1
15-395 Białystok
tel. fax 85-732-81-18
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Skala : 1:100Data : 18/10/2021

mgr inż. Bogusław Górecki
nr. upr. PDL/0088/POOE/15

mgr inż. Adam Dąbrowski

Branża: scenografia

Autor projektu systemu
ekspozycyjnego: Kasper Skirgajłło-Krajewski

Anna Rzeźnik

Rys. Nr : WCZ-ELE-RYS. 01

Przedmiot rysunku:
Projekt instalacji elektrycznej.
Rzut instalacji. Piwnica.

YDY 5x6mm2 / K200

Oznaczenia:

- główna rozdzielnica budynkowa

-  przewód YDY 5x6mm2 prowadzony
w istniejącym korycie metalowym

TG

Uwaga:
Po wykonaniu instalacji kablowej należy odtworzyć przegorody
pożarowe naruszone podczas prac instalacyjnych.
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